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ARMPF
Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Municipio de Porto Ferreira, atua na
regulacéo e fiscalizacéo dos servigos publicos concedidos do municipio de Porto Ferreira, no

setor de saneamento basico, transporte coletivo municipal e terminal rodoviério.

SANEAMENTO BASICO

ABASTECIMENTO DE AGUA

Constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes necessarias para o0

abastecimento de agua potavel, desde a captacao até as ligacdes prediais e respectivos

instrumentos de medicao.

TRATAMENTO DE ESGOTO

Constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de coleta,

transporte, tratamento e disposi¢ao final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligacoes

prediais até o seu langamento final.

COMPETENCIAS

Entre as inUmeras atribuicbes da ARMPF, podemos citar as seguintes:

e Regular a prestacao dos servi¢os publicos de saneamento basico, transporte
publico coletivo e terminal rodoviario, através da elaborac¢édo de normas,
regulamentos e instrugdes;

e Fiscalizar a prestagdo dos servi¢os publicos regulados;

e Prezar pelo equilibrio econémico-financeiro dos contratos de concessao;

e Mediar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse;

e Avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos
Servicos;

e Analisar e conceder a revisédo e o reajuste das tarifas.
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FISCALIZACAO E REGULACAO DAS METAS CONTRATUAIS

As acbes de Fiscalizagdo e Regulacdo visam principalmente acompanhar a
implementacé@o e a eficacia das agdes da Concessionaria BRK Ambiental constantes no
Anexo V, do Contrato de Concesséo n° 55/2011 — Plano de Metas e Indicadores, e das demais

clausulas do Contrato e do Regulamento dos Servigos.

Portanto a ARMPF, no cumprimento de suas atribuicbes legais, vem fiscalizado

continuamente a prestacéo dos servi¢os prestados pela BRK Ambiental Porto Ferreira.

Sao realizadas fiscalizagbes periddicas, vistorias, oficios e requerimentos de

informacg0des, analises de procedimentos e atendimento aos consumidores.

Quanto as metas contratuais constantes no Anexo V do referido edital, segue abaixo
a situacdo das mesmas em 31 de dezembro de 2023:

ITEM 2. Em condi¢des normais de funcionamento, o sistema de abastecimento de agua
devera assegurar o fornecimento demandado pelas ligagdes e garantir o padréo de
potabilidade estabelecido na Portaria 518 de 25/03/04, do Ministério da Saude, Decreto
Presidencial 5.440 de 04/05/05 e Resolucdo Estadual SS 65 de 12/04/05, ou outras
disposicdes legais que venham a substitui-las.

Esse item é considerado como meta basica e continua. Vale ressaltar que andlises
sao realizadas pela BRK Ambiental mensalmente, com o propdsito de garantir a qualidade do
fornecimento demandado e também pela Vigilancia Sanitaria do Municipio, aquém compete o
monitoramento e acompanhamento da qualidade da agua distribuida para o consumo

humano.

A Concessionaria BRK Ambiental realizou 9981 analises em 2023. Sendo que 100%

delas estavam dentro dos padrdes potabilidade, conforme relatérios mensais de atividades.
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ITEM 4. Em até 12 (doze) meses (04/10/2012) ap6s a DATA DE TRANSFERENCIA, desde
gue obtidas todas as licencas ambientais e outorgas para captacao de agua deverao
ser iniciados os servicos de revisdo da estacdo de tratamento.

Desde o inicio da concessao em outubro de 2011, a Concessionaria deu inicio aos
servigos de revisdo das ETA(s) (Estacbes de Tratamento de Agua) para propiciar o aumento
da vazdo e atender a demanda, sendo que as acbes da Concessionaria garantiram a
regularidade do abastecimento de &gua e diminuiram as reclamacdes de intermiténcia do

fornecimento, portanto, a meta foi atingida.

Ocorreram, em 2021, a reforma do tanque de produto PAC, a instalacdo de novos
guarda corpos e pisos grade em PRFV, na area dos floculadores, tais implantacdes aumentam

a seguranca operacional.

Além disso, um novo filtro, 6° filtro, foi implantado na ETA
Osvaldo Cunha Leme. Sendo instadas tubulacdes para a retro lavagem do 6° filtro, instalacéo
de valvula no canal equalizador de vazéo dos filtros e instalacdo de novas comportas dos
filtros 5, 4, 3,2 e 1.

Considerando que a regularidade do abastecimento é uma meta continua, a ARMPF
tem acompanhado a prestagdo do servigo, através de fiscalizacdes de pressdo da agua
distribuida, em diversos pontos do municipio, as fiscalizagbes sao apresentadas no topico

Atividades Realizadas em 2023.
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ITEM 5. Em até 24 (vinte e quatro) meses (04/10/2013) contados da DATA DE
TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licencas ambientais para captacdo de
agua, devera ter inicio a operacdo da vazado suplementar média apurada em 4 para a
regularizacdo plena do abastecimento de agua.

ApoOs a intervengcdo da Concessionaria em novembro de 2012, foram realizados
procedimentos de remocéao de incrustagdo do interior das tubula¢gdes na adutora de 250 mm,
elevando a vazdo em 50 L/s, 0 que representou um aumento da vazdo de 29%. Em 2018 a
concessionaria interligou uma nova linha adutora de 400 mm a adutora existente de 250mm.
A nova adutora foi interligada com a adutora de 250mm no cruzamento da Av. Rudolf Streit

com Av. Angelo Ramos, na regido central da cidade, portanto a meta foi atingida.

ITEM 6. Em até 36 (trinta e seis) meses (04/10/2014) contados da DATA DE
TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licencas ambientais e outorgas para
captacdo de dgua deverdo estar ampliadas as capacidades de reservacédo, ainda que
para isso seja necessdria a construcao de reservatdérios com capacidade adicional
global para, até 2.000 m3 (dois mil metros cubicos) de agua e realizada a reviséo,
manutencdo e melhoria de 10 km (dez quildmetros) e substituicdo de 2 km (dois
guildmetros) de rede de agua existente.

Considerando a necessidade exposta no Plano de Saneamento e na prépria Proposta
Técnica da Concessionaria, apresentada no momento da licitagcao, que previa a adicdo de um
volume de reservacdo de 1.700m3 em curto prazo, nosso entendimento seria 0 de que a
capacidade adicional a ser atingida demandaria a construcdo de novos reservatorios, o que
néo foi efetuado até a data da vistoria realizada em 23/10/2017, o que gerou o AUTO DE
INFRAQAO E IMPOSI(}AO DE MULTA — A.lLILM. N.° 02/2017.

Em 2021, constatamos, através de fiscalizacdo programada, que foram implantados 3
(trés) reservatorios de 20m3, cada, no bairro Cuca Fresca, aumentando assim a reservacao
da regido em 60m3. Além disso, foram reabilitados os reservatérios Independéncia e Santa

Marta, aumentando a capacidade de reservacdo do sistema de abastecimento de agua.

A fiscalizacdo realizada em 2023, no sistema de reservacao, é apresentada no tépico
Atividades Realizadas em 2023.
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O total de reservagéo disponivel no ano de 2023, atende a previsédo contratual.

Quanto a reviséo e substituicdo de redes de agua, constatamos que a realizacdo ja

superava o previsto.

ITEM 7. Em até 60 (sessenta) meses (04/10/2016) contados da DATA DE
TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licencas ambientais e outorgas para
captacdo de agua deverao estar concluidos os servigos relativos a instrumentacéo da
ETA e ampliagdo de sua capacidade conforme o previsto em 4, incluindo, dentre outros,
equipamentos, linha de recalque, reforma na subestacao transformadora e elevatoria.
A rede de agua devera atender, nesta ocasido, ao menos 99% (noventa e nove por
cento) da populacéo urbana, com regularidade de fornecimento.

O investimento na reforma e ampliacdo da Captacdo de 4gua bruta e cabine elétrica
foi, somente nos quatro primeiros anos, quase o dobro do previsto em sua Proposta Comercial
para todo o horizonte da Concessao, 0 que leva a crer que esta ja conta com capacidade

superior ao previsto no item 4.

Uma nova linha adutora de 400mm foi interligada a adutora existente de 250MM, no
cruzamento da Av. Rudolf Streit com Av. Angelo Ramos, com op¢&do de manobra por registro.
Contudo, consideramos que a meta ndo foi totalmente atingida, pois, a mesma deve ser

interligada diretamente a ETA Oswaldo da Cunha Leme, restando ainda cerca de 1200m.
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Deste modo foram aplicadas as sancdes previstas em contrato, que gerou o AUTO DE
INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA — A.l.L.M. N.° 03/2017.

Em 2022 a tomada de agua da captacéo foi reformada, foram instaladas duas bombas
flutuantes, que captam a agua diretamente do rio Mogi Guagu e destinam ao poco de succ¢ao,

além das bombas, foi implantada talha movel e instalacdes hidraulicas.
Porto Ferreira conta com 100% da populacdo urbana atendida com agua potavel.

ITEM 8. Até o 14° (décimo quarto) més ap6s a DATA DE TRANSFERENCIA, desde que
obtidas todas as licencas ambientais dever&o ser iniciados os servi¢cos relativos ao
Tratamento de Esgotos com a operacdo das respectivas Estacdo(des) de Tratamento
de Esgoto.

Em novembro de 2013 entrou em operacgéo a Estagéo de Tratamento de Esgoto ETE

Fazendinha, apés obtencéo da Licenca de Operagcao em 05/07/2013.

Em agosto de 2018 o modulo UASB Il da ETE Fazendinha entrou em operagéo,

elevando o indice de tratamento para aproximadamente 80%.

Em outubro de 2023 o modulo UASB lll da ETE Fazendinha, entrou em operagao.
Com o inicio da operacdo do mddulo Ill, a projecdo é de universalizacdo do sistema de
tratamento de esgoto. Em que pese o inicio apés o prazo, podemos dizer que atualmente a

meta esta cumprida.

ITEM 9. Até o 24° (vigésimo quarto) més (04/10/2013) apdés a DATA DE
TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licencas ambientais, a
CONCESSIONARIA devera dar inicio aos servigos relativos & ampliacdo do percentual
de Esgoto Tratado, bem como a execuc¢do do (s) interceptor (es), expansédo da rede
coletora, manutencéo e reforma da rede existente.

Além do exposto no item 8, em 2017, foi realizada interligacdo do interceptor FEPASA

ao coletor da Rua Comendador Agostinho Prada.

Em 2018, foram implantados e colocados em operacdo: a Estacdo Elevatoria de
Esgoto (EEE) Sybilla, que recebe grande parte do esgoto gerado pela regidao Sul. O interceptor

Santa Rosa margem esquerda, localizado na Av. Rudolf Streit, que destina o efluente coletado
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até a EEE Sybilla. Além disso, foram instalados, 6,8 km de coletores tronco e redes coletoras

de esgoto na cidade, sendo que agora 6,4 milhdes de litros de esgoto sao tratados por dia.

Em 2019 foram instalados na Estacao Elevatoria de Esgoto (EEE) Sybilla inversor de
frequéncia que modulam a rotacdo das bombas que permite uma maior eficiéncia da EEE;

instalacdo da ponte rolante e monovia, que auxilia na retirada das bombas para manutencao.

Na ETE Fazendinha foi instalada peneira rotativa na etapa preliminar, novo motor,
mais potente, no soprador do decantador. Também foi realizado o startup nos equipamentos

de tratamento o lodo gerado.

Em 2020, foram instados na ETE Fazendinha: Bombas e motor no tanque de aeracéo
e no poco liquido drenado, esse servigo faz parte do processo de tratamento de esgoto o qual
precisava de manutengéo e startup; Instalagdo de motor para bomba de retro lavagem da
rosca transportadora de lodo, junto com esse servico foi instalado um reservatorio de agua

para o funcionamento da mesma;

Além das instalag6es supracitadas, foi realizada extenséo de redes de esgoto na area
do Centro Empresarial Ferreirense CEFER, onde foram executadas novas redes de esgoto

na Rua Miguel Borelli Thomaz e Av. Antbnio P. Dias.

Em 2021, foram instalados na EEE Sibila, ETE Fazendinha e ETE Paulo Calisto,
guarda corpo, piso grade, tampas e escadas. Os dispositivos foram fabricados em fibra de
vidro e contam com uma instalacdo limpa e organizada. A instalacdo garante uma maior

seguranca para manutencgao e operacdo das estagoes.

Na unidade de esgoto EEE Sibila foi instalado talha elétrica operada por controle

remoto, 0 equipamento sera utilizado para limpeza dos cestos da EEE e na manutencéo.

Em 2022 constatamos, em vistoria in-loco, que a execucdo do novo gerador elétrico,
localizado na ETE Fazendinha foi finalizada, estando disponivel para uso em caso de falhas

na distribuicao elétrica.

Ainda em 2022 tiveram inicio as obras de implantacédo das EEE Cristo e Lagoa Serena.

Sendo que em dezembro de 2022 as obras foram concluidas.
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A EEE Cristo foi instalada na rua Toté Ramos, préximo ao cruzamento com a avenida
Angelo Ramos, no bairro Santa Cruz. Com essa nova estacéo, todo o esgoto gerado pelos
imoveis que ficam a margem direita do rio Mogi Guagu passaram a ser bombeado até a

estacao de tratamento Fazendinha.

A EEE Lagoa Serena foi construida na rua Hugo Girotto, proximo a rua Pedro Tiziane.
Com essa nova unidade, todo o esgoto gerado pelos iméveis do bairro Lagoa Serena
passaram a ser bombeado até a elevatodria EEE Sibila, que o direciona até a ETE Fazendinha.
As obras neste sistema também contemplaram a implantacdo de 478 metros de redes de

esgoto.

Em 2023 foi implantado o novo médulo de tratamento de esgoto, denominado UASB
lll, elevando a vazdo média de tratamento 88l/s para 133l/s. O tratamento preliminar foi
reformado sendo executada a construgdo de um novo canal, tratamento da estrutura civil
existente, instalacdo de comportas de ago inox, novo gradeamento grosso, grades
mecanizada e peneiras com roscas transportadoras, novo sistema de desarenacgédo (tipo
Vortex), bacia de contengédo para cacambas de remocao de residuos, instalacdo de novas

bombas no poc¢o de sucgédo e automacao.

Com as implantagdes realizadas em 2023, a previsédo € que o tratamento de esgoto

atinja o indice de aproximadamente 99%.

Pelo exposto podemos dizer que atualmente a meta esta cumprida.
ITEM 10. A partir do 24° (vigésimo quarto) més (04/10/2013) e até o 36° (trigésimo sexto)
més ap6s a DATA DE TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licencas

ambientais, a CONCESSIONARIA devera implementar a ampliagdo do percentual de
afastamento de esgoto da area de maior adensamento urbano.

10
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Como o texto da meta foi vago quanto a quantificagdo da ampliacdo pretendida e,
considerando que houve um aumento de 79% para 97%, considerando todo o municipio. De
acordo com informacdes fornecidas pela Concessionaria BRK Ambiental, em seus relatérios
mensais de atividades, o indice de coleta e afastamento de esgoto na area urbana do

municipio, corresponde a 99%.

ITEM 11. Observada a estrutura tarifaria definida no ANEXO VI do EDITAL, no periodo
compreendido entre o0 24° (vigésimo quarto) més (04/20/2013) e o 36° (trigésimo sexto)
més ap6s a DATA DE TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licencas
ambientais, a coleta e o afastamento dos esgotos devem progressivamente aumentar
em funcdo das obras de coleta e afastamento, atingindo indice de cobertura superior a
50% (cinquenta por cento) da populacdo urbana, prevista no presente PLANO DE
METAS. O esgoto deve ser coletado e afastado das areas de maior adensamento
urbano.

Como exposto nos Itens 8 e 9, apos o inicio da operacdo da Estacdo Elevatoria de
Esgoto Sybilla, da interligacdo do interceptor Santa Rosa Margem Esquerda, do inicio da
operacéao das Estacbes Elevatérias de Esgoto, Sybilla, Cristo e Lagoa Serena e dos mddulos
UASB Il e lll da ETE Fazendinha, o indice de tratamento de esgoto passou para
aproximadamente 99%, deste modo consideramos que atualmente essa meta foi atingida.
Contudo, a época do descumprimento, foram aplicadas as sancdes previstas em contrato,
que gerou em 2017 o AUTO DE INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA —A.L.I.M. N.° 04/2017.

11
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ITEM 12. Até o 36° (trigésimo sexto) més (04/10/2014) ap6s a DATA DE
TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licengcas ambientais, os sistemas
descritos nos itens 9 e 10 deverédo estar concluidos, atendendo a, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) da populagdo urbana, prevista no presente PLANO DE
METAS E INDICADORES, com rede coletora e esgotos tratados.

Pelos motivos ja expostos nos itens 8, 9 e 11, consideramos que atualmente a meta
foi cumprida. Contudo, a época do descumprimento, foram aplicadas as sancdes previstas
em contrato, que gerou em 2017 o AUTO DE INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA —A.LLLM.
N.° 05/2017.

ITEM 13. Até o 60° (sexagésimo) més (04/10/2016) apés a DATA DE TRANSFERENCIA,
desde que obtidas todas as licengcas ambientais, os sistemas descritos nos itens 9 e 10
deverao estar concluidos, atendendo a, pelo menos, 99% (noventa e nove por cento) da
populacdo urbana, prevista no presente PLANO DE METAS E INDICADORES, com rede
coletora e esgotos tratados.

Com a implantacdo e operacao das Estacdes Elevatorias de Esgoto Cristo e Lagoa
Serena; implantagdo do mddulo UASB Il na ETE Fazendinha em outubro de 2023,
implantagcdo dos coletores-tronco CT 17 e linha de recalque LR 4 e LR 5. A previsdo é de
universalizacdo do tratamento de esgoto. O real indice de tratamento sera avalizado pela
ARMPF.

Diante do exposto, consideramos que tal meta pode ser considerada atingida, com

ressalvas, pois, como exposto, o indice de atendimento e tratamento de esgoto sera avaliado.

Contudo, a época do descumprimento devido a morosidade da concessionaria na
defini¢cdo e solicitagdo da &rea a municipalidade, e a ndo implantagéo dentro do prazo previsto,
foram aplicadas as sancdes previstas em contrato, que gerou o AUTO DE INFRACAO E
IMPOSICAO DE MULTA — A.L.I.LM. N.° 006/2017.

ITEM 14. O indice total de perdas de agua devera ser reduzido a 25% (vinte e cinco por
cento) até o final do PRAZO DA CONCESSAO (04/10/2041). Nos primeiros cinco anos,
(04/10/2016) deverdo ser reduzidos, no minimo, 5 (cinco) pontos percentuais do valor
médio apurado nos 3 (trés) meses iniciais do CONTRATO DE CONCESSAO.
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Indice de Perdas
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m indice de perdas ® Meta

O indice de Perdas no ano de 2023 ficou em 26,8%. Superando em 1.8% a

porcentagem méaxima prevista no PMAE para o periodo, que é de 25%.

ITEM 19 No prazo maximo de 48 (quarenta e oito) meses (04/10/2015) apés a DATA DE
TRANSFERENCIA, desde que obtidas todas as licengas ambientais e outorgas para
captacdo de agua, a CONCESSIONARIA devera implantar e colocar em funcionamento
um sistema de controle operacional do sistema de abastecimento de 4gua, aplicando
0s recursos tecnoldgicos disponiveis na época em telemetria, telecomando e
informatica.

A Captacédo de dgua conta com sistema de controle computadorizado e monitorado a

distancia.

Existem ainda 18 (dezoito) loggers, instalados na rede de distribuicdo de agua tratada.
O equipamentos permitem o monitoramento on-line da pressao disponibilizada na rede.

Os centos de reservagdo também contam com sistema de monitoramento a distancia,
sendo que 08 (oito) dos 11 (onze) centros de reservacdo contam com sistema de telemetria,

gue permite aferir o nivel dos reservatoérios a distancia.

A central de monitoramento estd localizada na ETA Oswaldo da Cunha Leme. O
sistema permite visualizar de maneira online o nivel do rio Mogi Guacu e a vazdo captada.

Além do monitoramento, o sistema permite acionar as bombas remotamente. Na Estacdo de

13



AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS

DO MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF o o
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro. 0 ‘ - \) C/

Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 ‘_/I‘z' Y
CNPJ: 14.239.170/0001-38 AGENCIA REGULADORA % DE PORTO FERREIRA

Porto Ferreira

tratamento de agua, o sistema monitora a vazao de entrada de &gua bruta, o nivel dos

reservatorios.

Contudo, considerando que a automacdo do sistema deveria ter sido implantada em
2017, a ARMPF aplicou, a época do descumprimento, as sanc¢des previstas em contrato, que
gerou 0 AUTO DE INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA — A.LILM. N.° 07/2017.

ATIVIDADES REALIZADAS 2023

1. FISCALIZACOES PROGRAMADAS

FISCALIZAGAO ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Foi realizada no més de marco fiscalizagdo Programada nas Esta¢cfes de Tratamento
de Esgoto (ETEs) Fazendinha, Paulo Calisto e Santa Rosa. A fiscalizacdo teve por objetivo
verificar as condigbes operacionais das estacdes. Foram verificados, cercamento e
identificacdo da area, existéncia de CADRI para transporte do lodo, conjunto moto-bomba,
escada e/ou guarda-corpo, existéncia de vazamentos, extintor de incéndio, Chuveiro de
emergéncia no laboratério, EPIs dos operadores e as condi¢des de limpeza e manutencao do
laboratério.

Conforme apontado no Relatorio de Fiscalizagdo Programada n° 002/2023, anexo I,
foi detectada 01(uma) N&o Conformidade, na Estacdo Paulo Calisto, referente a inexisténcia

de extintor de incéndio.

Considerando que a Concessionaria ndo realizou a adequacgédo dentro do prazo
estabelecido no Termo de Notificagdo n® 014/2023, o processo fiscalizatério n® 14/2023 foi
finalizado e encaminhado a Superintendéncia, para abertura de processo punitivo, conforme
art. 17 da Instrucdo Normativa (IN) 07/2019.

CENTROS DE RESERVAGAO

Realizamos no més de abril, fiscalizacdo Programada no centros de reservacao de
agua tratada. A fiscalizacéo teve por objetivo verificar as condi¢cdes do sistema de reservacéo
de agua tradada do municipio, tendo como base a Tabela 6 - NAO CONFORMIDADES EM
RESERVATORIOS DE AGUA TRATADA, Anexo |, da Instrugdo Normativa 07/2019.
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Foram vistoriados os 11 (onze) centros de reservacao, em um total de 25 (vinte e cinco)
reservatorios. Dos 25 (vinte e cinco) reservatorios disponiveis, 23 (vinte e trés) encontram-se
em operacédo, 01 (um) reservatério, areia branca, ndo esta operando e 01 (um), reservatorio
R4 é utilizado para a lavagem dos filtros na ETA. O volume total disponivel, ou seja o volume
total dos 24 (vinte e quatro) reservatorios ativos no sistema é de 7.560m3. Ja o volume total
dos reservatorios operantes é de 7.370m3, este volume atende o previsto no Plano Municipal

de Saneamento Basico para o ano de 2023.

Conforme apresentado no Relatério de Fiscalizagdo Programa n® 001/2023, anexo |l,

as condi¢es de operacéo do sistema de reservagdo, sdo satisfatorias.

ESTAGOES ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE)

Realizamos no més de maio, fiscalizacdo nas 07(sete) Esta¢cfes Elevatorias de Esgoto
(EEE). Afiscalizagao teve por objetivo verificar das condigdes operacionais das estacdes, com
base na Tabela 7 - NAO CONFORMIDADES EM ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO,
Anexo |, da Instrucdo Normativa 07/2019. Os itens fiscalizados foram: identificacdo e
cercamento da area, acesso para manutengdo, conjunto motobomba reserva, gradeamento

grosseiro, vazamentos aparentes e extintor de incéndio.

Conforme apresentado no Relatério de Fiscalizagcdo Programa n°® 003/2023, anexo I,

as condi¢Bes de operacdo das Estacao Elevatorias de Esgoto, séo satisfatorias.

ESTACOES ELEVATORIA DE AGUA TRATADA (EEAT)

No més de junho formam realizadas vistorias nas 05 (cinco) estacdes elevatoérias de

adguatradada e nos 02 (dois) booster, do sistema de distribuicdo de dgua tratada do municipio;

A fiscalizacéo teve por objetivo verificar as condi¢des operacionais das EEATs, com
base na Tabela 4 - NAO CONFORMIDADES EM ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA,
Anexo |, da Instrugdo Normativa 07/2019, sendo verificado: identificacdo e cercamento da
area, vazamentos aparentes, Instalacfes elétricas, drenagem de &gua de lubrificacdo de

gaxetas, extintor de incéndio e conjunto motobomba.

Apuramos, conforme Relatério de Fiscalizacdo Programada n° 004/2023, anexo IV,

que as condi¢es de operacio das Estacbes Elevatdrias de Agua Tratada s&o satisfatorias.

15



AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

= ——
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro. Or KQ? -
Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 I‘Z'
¥ DEPO

CNPJ: 14.239 170/0001'38 AGENCIA REGULADORA | RTO Emll!lﬂl

Porto Ferreira

ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)

Foi realizada no més de agosto fiscalizacdo Programada na Estacdo de Tratamento
de Aguas (ETA) Oswaldo Cunha Leme. A fiscalizac&o teve por objetivo verificar as condi¢es
operacionais da estacdo. Foram verificados, cercamento e identificacdo da area, existéncia
de tratamento de lodo gerado no processo, macromedidor de vazdo, escada e/ou guarda-
corpo, existéncia de vazamentos, extintor de incéndio, estocagem de produtos quimicos, EPIs
dos operadores, chuveiro de emergéncia no laboratério e as condi¢cbes de limpeza e

manutencédo do laboratorio.

Com excecéao do sistema de tratamento ou destinacdo adequado do lodo, gerado no
processo de tratamento da agua ja apontada no processo administrativo n® 230/2019, os
demais itens vistorias ndo apresentaram Ndo Conformidades. A solicitacdo da area para a
implantacdo da estacdo de tratamento de lodo vem sendo tratada no processo PA
20282/2019.

O relatdrio da fiscalizacdo programada, pode ser consultado no anexo V.

FISCALIZACAO CAPTACAO DE AGUA BRUTA

Foi realizada no més de outubro vistoria na captacdo de agua bruta n°® 1 do Municipio
de Porto Ferreira, a fiscalizagéo teve por objetivo verificar as condigbes da prestagédo de

servigos, conforme Instrugdo Normativa n® 07/2019.

Constatamos que de maneira geral as condi¢des civis e hidraulicas do prédio da
captacado n° 1 apresentam condi¢cfes satisfatorias. Existem 03 (trés) bombas, que operam no
regime 2+1 (2 operando e 1 reserva). A area estd devidamente cercada, identificada e conta

com acesso adequado para manutencgoes.

A outorga de captacdo, emitida pela ANA, estd em vigor, e tem validade até
04/10/2041.

Conforme apresentado no Relatorio de Fiscalizacdo Programa n° 006/2023, anexo VI,

as condicdes de operacao do sistema de captacdo, sdo satisfatorias.

16



AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
)

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225 !‘j’*' y
CNPJ: 14.239.170/0001-38

V(=

AGENCIA REGULADORA * DE PORTO FERREIRA

Porto Ferreira

2. FISCALIZACOES EVENTUAIS

FISCALIZAGAO RECOMPOSIGAO EM PAVIMENTOS

Realizamos em 2023, varredura de todas as ruas do municipio. Foram constatadas 21
(vinte e um) N&o Conformidades (NC), processos n° 008/2023, 027/2023, 029/2023,
034/2023, 051/2023 e 064/2023. Todas as N&o Conformidades detectadas, foram
devidamente encaminhadas a Concessionaria BRK Ambiental, através de seus respectivos

Termos de Notificagdo.

Das 21 (vinte e um) Nao Conformidades apontadas 08 (oito) ndo foram adequadas
pela Concessionaria dentro do prazo estipulado, processos 027/2023 e 034/2023.

Considerando que a Concessionaria ndo realizou as adequacfes dentro dos prazos
estabelecido nos Termos de Notificagdes n° 047/2023 e 060/2023, os processos fiscalizatorios
foram finalizados e encaminhado a Superintendéncia, para abertura de processo punitivo,

conforme art. 17 da Instrugdo Normativa (IN) 07/2019.

Os processos fiscalizatorios, referentes a recomposicdo asfaltica, podem ser

consultados nos anexos VI, VIII, IX, X, Xl e XII.

FISCALIZAGAO VAZAMENTO REDE DE DISTRIBUIGAO

Realizamos no meses de junho e julho/2023, fiscalizacdo no sistema de distribuicdo
de agua tratada. As fiscaliza¢cBes tiveram por objetivo verificar a existéncia de vazamentos na

rede de distribuigéo.

Conforme relatérios de fiscalizacdo eventual n°® 026/2023 e 029/2023, anexos XlII e
X1V, processos fiscalizatérios n® 044/2023 e 047/2023 respectivamente, foram detectados 04
(quatro) pontos de necessitavam de manutencdo. Conforme apurado nos autos, a
Concessionaria BRK Ambiental, ndo comprovou a adequacdo das N&o Conformidades
apontadas pela ARMPF. Diante disso, os processos fiscalizatérios foram finalizados e
encaminhado a Superintendéncia, para abertura de processo punitivo, conforme art. 17 da
Instrucdo Normativa (IN) 07/2019.

Realizamos ainda no més de julho, comparacao da quantidade de vazamentos na rede

de distribuicdo no primeiro quadrimestre de 2023, em relacdo ao primeiro quadrimestre de
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2022, processo Memorando 5.449/2023, anexo XVI. Em que verificamos: quantidade de
vazamentos na rede, tempo médio de execucdo do vazamento e tempo médio de execucao

da recomposicao do pavimento. Constamos:

e Tempo médio para a recomposicdo de pavimento, vem sendo realizada dentro do prazo
estipulado em contrato.

e Aumento do nimero de vazamentos na rede de distribuicdo, no més de abril/2023.

e Tempo médio para a recomposi¢cdo do pavimento encontra-se dentro do prazo de dez
dias uteis.

e Tempo médio para execugdo de vazamento, no més de abril/23, superou o tempo
previsto de 48h.

O aumento no numero de vazamentos ocorreu, segundo informacdes obtidas em
fiscalizagdes in-loco, devido a falha no abastecimento de agua, ocorrida em meados do més
de marco, devido ao rompimento da adutora de agua bruta. A ARMPF continuara

acompanhando o tempo de execucdo dos servigos realizados pela Concessionaria.
MONITORAMENTO DE PRESSAO

Realizamos em 2023 monitoramento de pressédo em todas as regides do municipio. O
monitoramento tem por objetivo verificar se a pressdo da agua disponibilizada na rede de
distribuicdo atende os requisitos minimo de 10 mca (metros de coluna d"agua) e maximo de

50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

Constatamos que na regido sudeste, bairro Vila Salgueiro, a presséo disponibilizada
na rede de distribuicdo supera, principalmente na madrugada, 50 mca. Diante da constatac&o
de pressdo superior a maxima definida na NBR 12218, o processo de monitoramento
finalizado e aberto processo fiscalizatorio n® 082/2023, conforme art. 8° da Instrucéo
Normativa n® 06/2019.0 processo 082/2023 encontra-se em andamento. O relatério do

monitoramento pode ser consultado no Anexo XIX.

Na regido Oeste, no bairro Jd. Esperanca, constatou-se que a pressao disponibilizada
na rede de distribuicdo, é inferior a 10 mca. Diante disso, 0 processo de monitoramento foi
finalizada e aberto processo de fiscalizatério n © 87/2023. O processo n° 87/2023 continua em

andamento. O relatério do monitoramento, pode ser consultado no anexo XX.
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Os relatérios das demais regides monitoradas, podem ser consultados nos anexos
XVI, XVII e XVIILI.

FISCALIZAGCAO ESTRAVASAMENTO DE ESGOTO

A ARMPF realizou diligéncias no decorrer do ano de 2023 com o intuito de verificar

dendncias de extravasamento de esgoto.

Todas o0s extravasamentos detectados pela ARMPF foram adequados pela
Concessionaria BRK Ambiental. Os relatérios das fiscalizagbes podem ser consultados nos
anexos XXI a XXVI.

IMPLANTAGCAO DE COLETORES TRONCO

Realizamos no més de novembro, fiscalizacdo eventual no sistema de coleta de
esgoto. A fiscalizacdo teve por objetivo averiguar implantacdo de coletores-tronco, previstas
no Plano Municipal de Agua e Esgoto.

Apuramos nos autos do processo memorando 4.219/2023 que dos 09 (nove) coletores
previstos a serem implantados até 2022, apenas 03 (trés) foram executados. O processo
memorando 4.219/2023, continua em andamento.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi — Analista Regulador
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